
PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 12.

Odp. W przedmiarze robót elektrycznych – poz. 99 winno być 24 szt.

Odp.  Zamawiający  nie  może  podawać  pełnej  nazwy stosowanego  systemu,  ze  względu  
na możliwość stosowania rozwiązań równoważnych.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie. Należy przyjąć system domofonowy 
oraz wszystkie elementy pod ten system.

Odp.   Instalację przyzywową należy wykonać zgodnie z projektem 
(patrz Dz.U. nr 75 Rozdział 8a § 192a).


