


Pytanie dot. SIWZ pkt. 33 Zmiany umowy ppkt. 5. 

Odpowiedź: 

„Należy przewidzieć w wycenie rezygnację od jednej do pięciu wind i związanej z tym 

zakresem zmiany dokumentacji projektowej.”  

 

Pytanie dot. SIWZ pkt. 33 Zmiany umowy ppkt. 6) 

Odpowiedź: 

„Opisane w SIWZ pkt. 33 zmiany dokumentacji projektowej związane z rezygnacją wind 

należy uwzględnić w załączniku do ofert – tabeli elementów scalonych w dodatkowym pkt. 

9.8. (nowy wzór tabeli elementów scalonych w załączeniu”  

 

Pytanie dot. SIWZ pkt. 33 Zmiany umowy ppkt. 8)  

Odpowiedź: 

„Wykonawca nie będzie narażony na naliczenie kar z tego tytułu”  

 

Pytanie dot. Załącznika nr 5 Wzór umowy § 14 pkt. 3  

Odpowiedź: 

„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu wraz z 

wymaganymi opiniami oraz uzgodnieniami w terminie 21 dni od dnia przejęcia placu 

budowy, celem akceptacji.” 

 

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wskazanie, w którym miejscu w tabeli elementów 

scalonych należy uwzględnić koszty Projektu Organizacji Ruchu oraz utrzymania 

tymczasowej organizacji ruchu.  

Odpowiedź: 

„Koszty Projektu Organizacji Ruchu oraz utrzymania tymczasowej organizacji ruchu należy 

uwzględnić w pozycji 6.2 tabeli elementów scalonych: Robotach drogowych i 

zagospodarowaniu terenu”  

 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie odrębnie 

na każdy budynek przed zakończeniem wszystkich robót? 

Odpowiedź: 

„Zamawiający wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie zgodnie z treścią 

decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB.6740.5.64.2018 z dnia 04.10.2018r. (decyzja  

w załączeniu)  



  

 
Załącznik do oferty  

do przetargu nieograniczonego pn.   
„Przetarg budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 
przy ul. Sowiej w obrębie miasto Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej” 

  

Tabela elementów scalonych 

L.p. Element wartość netto 

1 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK A1  

1.1 Roboty ziemne  

1.2 Izolacje  

1.3 Konstrukcja  

1.4 Dach – konstrukcja i pokrycie  

1.5 Ściany murowane podziemia  

1.6 Ściany murowane nadziemia  

1.7 Elewacje  

1.8 Elementy elewacji  

1.9 Urządzenia techniczne  

1.10 Roboty wykończeniowe  

1.11 Stolarka i ślusarka zewnętrzna  

1.12 Stolarka i ślusarka wewnętrzna  

1.13 Elementy wystroju wnętrz  

1.14 Inne elementy  

1.15 Odwodnienie  

2 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK A2  

2.1 Roboty ziemne  

2.2 Izolacje  

2.3 Konstrukcja  

2.4 Dach – konstrukcja i pokrycie  

2.5 Ściany murowane podziemia  

2.6 Ściany murowane nadziemia  

2.7 Elewacje  

2.8 Elementy elewacji  

2.9 Urządzenia techniczne  

2.10 Roboty wykończeniowe  

2.11 Stolarka i ślusarka zewnętrzna  

2.12 Stolarka i ślusarka wewnętrzna  

2.13 Elementy wystroju wnętrz  

2.14 Inne elementy  

2.15 Odwodnienie  



  

 

3 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK B1  

3.1 Roboty ziemne  

3.2 Izolacje  

3.3 Konstrukcja  

3.4 Dach – konstrukcja i pokrycie  

3.5 Ściany murowane podziemia  

3.6 Ściany murowane nadziemia  

3.7 Elewacje  

3.8 Elementy elewacji  

3.9 Urządzenia techniczne  

3.10 Roboty wykończeniowe  

3.11 Stolarka i ślusarka zewnętrzna  

3.12 Stolarka i ślusarka wewnętrzna  

3.13 Elementy wystroju wnętrz  

3.14 Inne elementy  

3.15 Odwodnienie  

4 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK B2  

4.1 Roboty ziemne  

4.2 Izolacje  

4.3 Konstrukcja  

4.4 Dach – konstrukcja i pokrycie  

4.5 Ściany murowane podziemia  

4.6 Ściany murowane nadziemia  

4.7 Elewacje  

4.8 Elementy elewacji  

4.9 Urządzenia techniczne  

4.10 Roboty wykończeniowe  

4.11 Stolarka i ślusarka zewnętrzna  

4.12 Stolarka i ślusarka wewnętrzna  

4.13 Elementy wystroju wnętrz  

4.14 Inne elementy  

4.15 Odwodnienie  

5 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK C  

5.1 Roboty ziemne  

5.2 Izolacje  

5.3 Konstrukcja  

5.4 Dach – konstrukcja i pokrycie  

5.5 Ściany murowane podziemia  

5.6 Ściany murowane nadziemia  



  

 

5.7 Elewacje  

5.8 Elementy elewacji  

5.9 Urządzenia techniczne  

5.10 Roboty wykończeniowe  

5.11 Stolarka i ślusarka zewnętrzna  

5.12 Stolarka i ślusarka wewnętrzna  

5.13 Elementy wystroju wnętrz  

5.14 Inne elementy  

5.15 Odwodnienie  

6 ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

6.1 Nawierzchnie  

6.2 Elementy zagospodarowania terenu  

7 ZIELEŃ  

8 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

8.1 Roboty elektryczne zewnętrzne  

8.2 Budynek A1  

8.2.1 Budynek A1 – mieszkania  

8.2.2 Budynek A1 - instalacja odgromowa i uziemień  

8.2.3 Budynek A1 - kable, drabiny kablowe  i rozdzielnice elektryczne (bez TM)  

8.2.4 Budynek A1 - części wspólne  

8.2.5 Budynek A1 - pomiary i sprawdzenia odbiorcze  

8.2.6 Budynek A1 - systemy sterujące  

8.3 Budynek A2  

8.3.1 Budynek A2 – mieszkania  

8.3.2 Budynek A2 - instalacja odgromowa i uziemień  

8.3.3 Budynek A2 - kable, drabiny kablowe  i rozdzielnice elektryczne (bez TM)  

8.3.4 Budynek A2 - części wspólne  

8.3.5 Budynek A2 - pomiary i sprawdzenia odbiorcze  

8.3.6 Budynek A2 - systemy sterujące  

8.4 Budynek B1  

8.4.1 Budynek B1 – mieszkania  

8.4.2 Budynek B1 - instalacja odgromowa i uziemień  

8.4.3 Budynek B1 - kable, drabiny kablowe  i rozdzielnice elektryczne (bez TM)  

8.4.4 Budynek B1 - części wspólne  

8.4.5 Budynek B1 - pomiary i sprawdzenia odbiorcze  

8.4.6 Budynek B1 - systemy sterujące  

8.5 Budynek B2  

8.5.1 Budynek B2 – mieszkania  

8.5.2 Budynek B2 - instalacja odgromowa i uziemień  



  

 

8.5.3 Budynek B2 - kable, drabiny kablowe  i rozdzielnice elektryczne (bez TM)  

8.5.4 Budynek B2 - części wspólne  

8.5.5 Budynek B2 - pomiary i sprawdzenia odbiorcze  

8.5.6 Budynek B2 - systemy sterujące  

8.6 Budynek C   

8.6.1 Budynek C – mieszkania  

8.6.2 Budynek C - instalacja odgromowa i uziemień  

8.6.3 Budynek C - kable, drabiny kablowe  i rozdzielnice elektryczne (bez TM)  

8.6.4 Budynek C - części wspólne  

8.6.5 Budynek C - pomiary i sprawdzenia odbiorcze  

8.6.6 Budynek C - systemy sterujące  

9 INSTALACJE SANITARNE  

9.1 budynek A1   

9.1.1 instalacja centralnego ogrzewania   

9.1.2 kotłownia gazowa  

9.1.3 instalacja wentylacji  

9.1.4 instalacja wodociągowa  

9.1.5 instalacja kanalizacji sanitarnej   

9.2 budynek A2   

9.2.1 instalacja centralnego ogrzewania   

9.2.2 kotłownia gazowa  

9.2.3 instalacja wentylacji  

9.2.4 instalacja wodociągowa  

9.2.5 instalacja kanalizacji sanitarnej   

9.3 budynek B1   

9.3.1 instalacja centralnego ogrzewania   

9.3.2 kotłownia gazowa  

9.3.3 instalacja wentylacji  

9.3.4 instalacja wodociągowa  

9.3.5 instalacja kanalizacji sanitarnej   

9.4 budynek B2   

9.4.1 instalacja centralnego ogrzewania   

9.4.2 kotłownia gazowa  

9.4.3 instalacja wentylacji  

9.4.4 instalacja wodociągowa  

9.4.5 instalacja kanalizacji sanitarnej   

9.5 budynek C   

9.5.1 instalacja centralnego ogrzewania   

9.5.2 kotłownia gazowa  



  

 

9.5.3 instalacja wentylacji  

9.5.4 instalacja wodociągowa  

9.5.5 instalacja kanalizacji sanitarnej   

9.6 przyłącza wodociągowe  

9.7 przyłącza kanalizacji sanitarnej   

9.8 Zmiana dokumentacji projektowej związana z rezygnacją wind  

   

 

 
 
 
 
……………............................... dnia .................                    

           ........................................................................ 

                   (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 


